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FLÄCHE

LEGENDE

UMFANG
LICHTE RAUMH.

RAUMBEZEICH.

SCHRAFFUREN

RAUMNR. NEU
RAUMNUMMER ALT 23.E0.S3

H:2.85m
U:26.12m

STAHLBETON BESTAND

STAHLBETON NEU

MAUERWERK NEU

ENTWÄSSERUNG
NÜL
DA
RR
Speier

ZEICHNUNGS-SYMBOLE

METALLSTÄNDERWAND NEU

MINER.DÄMMUNG  NEU

NEUE TÜR IN BESTANDSÖFFNUNGF90 - BRANDWAND  DIN 4102-3

BW - BRANDWAND  DIN 4102-3

PFOSTEN-RIEGEL GLASWAND

NEUE ÖFFNUNG IN BESTANDSWAND

Vollwandtür aus Holzwerkstoff 
mit beidseitig 0,8mm HPL-Oberfläche
HPL Tür mit Glasausschnitt
Alurohrrahmenkonstruktion
Alurohrrahmen mit Glasfüllungen
Stahlblechtür
Wärmedämmverbundsystem

Oberlicht

TÜR MATERIALIEN / TÜRSTEMPEL
HPL

HPL_G
ALU
ALU-G
STAHL
WDVS

OL

RAUMSTEMPEL

Brandwand
Bauart Brandwand
feuerbeständige Wand
feuerbeständige Tür
Rauchschutztür
feuerhemmende Tür - Rauchschutz
feuerbeständige Tür - Rauchschutz
feuerhemmendes Fenster, strahlungsundurchlässig
Rauchabzugsanlage mit elektrischem Antrieb
Rauchabzug mit Handöffnung
Brandabschnitt
Dämmstoff nicht brennbar

Brüstungshöhe von OKFB
Oberkante Fertigfussboden 

Notüberlauf / Not- Dachüberlauf
Dachablauf
Regenrohr
Speier

BRANDSCHUTZ
BW
BA-BW
F 90
T 90
RS
T 30-RS
T 90-RS
EI 30
RA
RA-H
BR
F90-A

HÖHEN
BRH 
OK FB

HINWEIS

Alle Schallschutzwerte beziehen sich auf dem Wert
im eingebauten Zustand. (R'w)

Höhenangaben von Sturzen und Brüstungen ohne ein 
+ oder - Zeichen davor beziehen sich auf die Höhe ab OKFF.

Labormöbilierung IfG Stand 11.10.2017

beispielhafte Möbilierung LGP
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grau

ABBRUCH DÄMMUNG

ABBRUCH TROCKENBAU

ABBRUCH STAHLBETON

DECKE NEU

DECKE ABBRUCH

0.1.S3
Schacht
F:21.36m²F:21.36m²

Freigabe
Ersteller

Grundriss 1. Obergeschoss Teil 2
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